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COMUNICADO DE PRENSA No. 1  
 

 
Presentamos un cordial saludo. 
 
 
Ante información circulante sobre situación presentada en la mañana de hoy 
por presuntas fallas en el sistema central del tanque de oxígeno, 
 
Aclaramos que nuestra institución cuenta con un sistema de administración de 
oxígeno a través de un tanque criogénico con capacidad de 3.200 kg, el cual se 
encuentra monitoreado a través de un sistema de telemetría, suministrado por 
Messer.  En las últimas horas debido a los requerimientos de los pacientes 
respiratorios, se aumentó el consumo de este insumo vital, generando un 
descenso de los niveles del mismo.  Cuando esto sucede se activa de 
inmediato el sistema de back up o respaldo, como en efecto sucedió. Este 
sistema de respaldo funciona mediante balas controladas mediante un manifold 
que soportó el sistema de distribución mientras se realizó el llenado del tanque 
principal. 
 
Es importante anotar que los sistemas de ventilación captan estos cambios de 
volumen generando alarmas; sin embargo, no suspenden su funcionamiento y 
mantienes su asistencia a los pacientes en quienes están instalados. 
 
Al cierre de este comunicado los niveles de oxigeno del tanque principal se 
encuentran en su capacidad máxima, así como los sistemas de respaldo los 
cuales fueron recargados de forma inmediata, de tal forma que se les 
continuará garantizando la asistencia a todos nuestros pacientes  
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